Misto provedeni zkousek:

57 e Stfedoceské
vodarny

Stfedodeské vodarny, a.s.
Utvar laboratofi pitnych a odpadnich vod
U Vodojemu 3085, 272 80 Kiadno
E-mail: info@svas.cz / www.svas.cz
IC: 26196620 / DIC: CZ26196620

Laboratorf pitnych vod, U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, tel.: 312 812 130-2
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Zkusebni laboratof akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. pod & 1429 podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Obec Lhota
Boleslavska 47
277 14 Lhota

Protokol o zkousce ¢. 467/1/2021

Vzorek ¢islo: 1028/1/2021

Druh vzorku:  voda pitna QOdbeér proved!: Libuse E
Odbér dne: 3.5.2021 laboratof
Pfijat dne: 3.5.2021 Pfijem proved: Alena V
Identifikace mista odbé&ru Méfeni ukonéeno dne: 19.5.2021
Obec: Lhota
Ulice a ¢p: Boleslavska 47
Misto odbéru:  Lhota u Dfis, vodéarna, odtok
HV2
zakladni chem
Stanoveni Zjisténa |Nejistota| Jednotky | Limit Typ | Vyrok Zpracovano dle metod Pozn
hodnota | * - limitu| 0 shodé (Zdroj)
amonné io <0,05 mg/l | max. 0,50 |MH |vyhovuje SOP & 16 (CSN ISO 7150-1)
barva <5 mg/l Pt _max. 20 |MH | vyhovuje | SOP& 10 (CSN EN ISO 7887)
bér 0141| 26% ma/l max. 1.0 | NMH | vyhovuje SOP & 38 (GSN 1SO 9380)
bromiénany <1,00 Hg/l max. 10 | NMH | vyhovuje SOP &. 86 (CSN EN IS0 10304-1;
CSN EN I1SO 10304-4; CSN EN ISO
15061)
dusicnany 13| 10% mg/l max. 50 [ NMH | vyhovuje SOP &. 86 (CSN EN ISO 10304-1;
ESN EN I1SO 10304-4; ESN EN ISO
15061)
dusitany <0,05 mg/l max. 0,50 | NMH | vyhovuje SOP & 86 (CSN EN ISO 10304-1;
CSN EN 1SO 10304-4; ESN EN IS0
15061)
flueridy 011 15% mg/l max. 1,5 | NMH | vyhovuje SOP &. 86 (CSN EN ISQ 10304-1;
&SN EN ISO 10304-4; CSN EN ISO
15061)
|_hlinik <0,02 mgll max. 0.20 | MH | vyhovuje SOP & 22 (CSN ISO 10566)
hofgik 83| 10% mg/l min10 |MH | nevyhovuje |SOP & 36 (ESN ISO 7980)
chior aktivni voiny 023! 5% mg/| max. 0,30 |MH | vyhovuje SOP & 28 (CSN EN 1SO 7393-2) #
chloreénany <10 wg/t max. 200 [ NMH | vyhovuje S0P & 86 (CSN EN 1SO 10304-1;
CSN EN ISO 10304-4; CSN EN ISO
15061)
chioridy 328 10% mg/l max. 100 [MH | vyhovuje SOP &, 86 (CSN EN ISO 10304-1;
CSN EN ISO 10304-4; CSN EN ISO
15061)
chloritany 69| 15% wg/t max. 200 | NMH | vhovuje SOP &. 86 (CSN EN ISO 10304-1;
CSN EN ISO 10304-4; ESN EN I1SO
15081)
CHSK-Mn 083 20% mall max. 3.0 |MH | vwhovuje  [SOP & 27. (&SN EN ISO 8467)
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zékladni chemie

Stanoveni Zjisténa |Nejistota| Jednotky | Limit Typ | Vyrok Zpracovéno dle metod Pozn
hodnota | * - limitu| 0 shodd (Zdroj)
chut pfijateind pfijatelna [MH__| vyhovuje | SOP & 7 (GSN EN 1622; CSN 757340)
konduktivita (25°C) 618| 5% ms/m max. 125 |MH | vyhovuie SOP & 12 (CSN ISO 27888)
__kyanidy veSkeré <0,008 ma/l max. 0,05 | NMH | vyhovuje SOP & 58 (TNV 75 7415)
mangan 0004| 15% mg/l max. 0,050 |MH__| vyhovuje SOP &67 (ESN EN ISO 15 586)
pach pfijatelny pfijateiny | MH | vyhovuje SOP & 7 (CSN EN 1622; CSN 757340)
pH 75| 02 - | 65-95 |MH |vyhovuje ~ |SOPE 13(CSN ISO 10523)
sirany 115 10% mg/l max. 250 |MH | vyhovuje SOP & 86 (CSN EN ISO 10304-1;
&SN EN ISO 10304-4; CSN EN 1SO
15061)
|_sodik 155] 10% mg/l max. 200 [MH | vyhovuje SOP & 36 (CSN 1S 9964-1)
suma Ca a Mg 151 10% °N 11,2-196 |DH SOP & 68 (ESN EN ISO 14911)
suma vapniku a hoftiku 27| 10% mmol/l 20-35 |DH SOP & 66 (CSN EN 1SO 14811)
|_vypottem
suma CLO2+CLO3 69 pg/l max. 200 | NMH | vyhovuje SOP & 86 (CSN EN ISO 10304-1;
ESN EN ISO 10304-4; CSN EN ISO
15081)
teplota 102| 5% °C 8§-12 |DH SOP ¢ 21 (CSN 75 7342) #
celkovy organicky uhlik 1,13| 20% mg/l max. 5,0 |MH | vyhovuje SOP &.74 (CSN EN 1484; Navod firmy
Hach)
vapnik 829 10% mg/l min.30 | MH__ | vyhovuje SOP & 38 (CSN 1SO 7980) =
|_zékal <0,50 ZFn max. 5 |[MH |vyhovuje  |sope 11 (SSNENISO7027-1)
| 2elezo 0,043| 20% ma/l max. 0,20 |MH | vyhovuje SOP & 14 (CSN I1SO 6332)
_biologie
Stanoveni Zjisténa |Nejistota| Jednotky | Limit Typ | Vyrok Zpracovano die metod Pozn.
hodnota | ~ — (Zdroj)
|_abioseston 2 % max. 10 |MH | vyhovuie SOP & 36 8 (CSN 75 7713)
mrtvé organismy 0 jedinci/mi SOP & 35 A (CSN 75 7712)
pocet organismi 0 jedinci/mi max. 50 |MH | vyhovuje SOP & 35 A (CSN 75 7712)
Zivé organismy 0 jedinci/ml max. 0 |MH | vyhovuje SOP & 35A (CSN 75 7712)
mikrobiologie
Stanoveni Zjisténa |Nejistota| Jednotky | Limit Typ | Vyrok Zpracovano dle metod Pozn.
hodnota | * .. limitu | © shodé (Zdroj)
intestinalni enterokoky 0 KTJ/100ml max. 0 | NMH | vyhovuje SOP ¢ 32 (CSN EN iSO 78998-2)
Escherichia coli 0 KTJ/100m! max. 0 | NMH | vyhovuje SOP & 65 (ESN EN ISO 9308-2)
koliformni bakterie 0 KTJ/100m! rrp_x_,g_‘_f_a_y vyhovuje SOP & 85 (CSN EN 1SO 9308-2)
podty kolonii pfi 22°C 0 KTJ/iml | max. 200 |MH | vyhovuje SOP &. 52 (CSN EN I1SO 6222)
podty kolonif pfi 36°C 0 KTJ/Aml max. 40 | MH__| vyhovuje SOP & 52 (CSN EN 1SO 6222)
_specifické anorg. l4tky
Stanoveni Zjisténa |Nejistota| Jednotky| Limit Typ | Vyrok Zpracovano dle metod  [Pozn.
hodnota | * = limitu| 0 shodé {Zdro))
|_antimon <1 pall max. 5,0 | NMH | vyhovuje SOP &.72 (CSN EN IS0 15588)
arsen <1 pg/l max. 10 [NMH |vyhovuje | SOP &72 (CSN EN ISO 15586)
beryllium s <0,10 uaf max. 2,0 | NMH_| vyhovuje SOP &.72(CSN EN 1SO 15586)
chrom <0.5 ug/l max. 50 | NMH | vyhovuje | SOP &72 (ESN EN ISO 15586)
kadmium <0.10 pafl max. 5.0 | NMH | vyhovuje SOP &.72 (ESN EN ISO 15586)
méd 33| 15% pafl max. 1000 [ NMH | vyhovuje SOP &.72 (CSN EN ISO 15588)
|_niki <1.0 uail max. 20 _uy_m vyhovuje SOP &72 (CSN EN ISO 15588)
|_olovo <1,0 ugh max. 10_| NMH_| vyhovuie SOP £72 (SN EN ISO 15586)
rtut <0,25 pgll max. 1 | NMH | vyhovuje SOP & 87 (EPA 245.1; CSN EN ISO
12846; CSN EN ISO 15587-2; SN EN
16175-1)
|_selen 142 20% ug/l max. 10 | NMH | vyhovuje SOP & 72 (CSN EN ISC 15586)
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Stfedodeské vodarny, a.s.

tékavé organické latky (I%!,)
Stanoveni Zjisténa |Nejistota| Jednotky | Limit Typ | Vyrok Zpracovano dle metod Pozn.
hodnota | * o limitu] 0 shodé (Zdroj)
chloroform <10 g max. 30 |MH | vyhovuje SOP & 51 (CSN EN IS 10301)
|_bromdichlormetan <10 ua/l SOP & 51 (CSN EN ISO 10301}
|_dibromchiormetan <1.0 pght SOP & 51 (CSN EN SO 10301)
bromoform <1,0 pall SOP & 51 (CSN EN IS0 10301)
suma THM 0.0 pa/l max. 100 | NMH | vyhovuje SOP & 51 (CSN EN ISO 10301)
vinyichlorid <0.1 pg/l max. 0.5 | NMH | vyhovuje SOP & 81 (CSN EN 1SO 10301)
1,2-dichlorethan <0,1 pall max. 3.0 |NMH | vyhovuie | SOP & 51 (ESN EN ISO 10301)
benzen <0,10 g/l max. 1,0 | NMH | vyhovuje SOP £ 51 (CSN EN ISO 10301)
trichlorethen <0.10 g max. 10 | NMH | vyhovuje SOP & 51 (CSN EN ISO 10301)
|_toluen <0.10 yg/l SOP & 51 (CSN EN 1SO 10301)
tetrachiorethen <0.1 ug/l max. 10 | NMH | vyhovuje SOP & 51 (CSN EN ISO 10301)
chiorbenzen <0.10 ug/ SOP & 51 (CSN EN ISO 10301)
ethylbenzen <0,10 ug/l SOP & 51 (CSN EN ISO 10301)
o-xylen+styren <01 g/l SOP &. 51 (CSN EN iSO 10301)
|_p+m-xylen <0.1 ua/l SOP & 51 (BSN EN 1S0 10301)
pesticidni latky
Stanoveni Zjisténa |Nejistota| Jednotky | Limit Typ | Vyrok Zpracovano dle metod Pozn.
hodnota | * » limitu| o shodg _ (Zdroj)
desethylatrazin _<0.010 __pigh max. 0,1 |NMH | vyhovuje SOP & 81 (CSN EN ISO 11369)
simazin <0.010 pgll max. 0,1 | NMH | vyhovuje SOP & 81 (CSN EN 1SO 11368)
atrazin <0.010 g/l max. 0.1 | NMH | vyhovu SOP ¢ 81 (CSN EN ISO 11369)
propazin <0,010 pan max. 0.1 | NMH | vyhovuje SOP & 81 (CSN EN ISO 11369)
terbuthylazin <0,010 ug/l max. 0.1 | NMH | vyhovuje SOP & 81 (CSNEN1SO 11369)
cyanazin 0010 20% _pgh | max. 0.1 | NMH |vyhovuje SOP & 81 (CSN EN ISO 11368)
hexazinon <0,010 pg/t max. 0,1 | NMH |vyhovuje | SOP & 81 (CSN EN ISO 11369)
metazachlor <0.010 _pah max. 0.1 | NMH | vwwhovuje SOP & 81 (CSN EN ISO 11369)
|_prometryn <0,010 pgh max. 0.1 | NMH | vyhovuje SOP & 81 (CSN EN 1SO 11369)
metolachlor <0,010 _ugh max. 0.1 | NMH | vyhovuje SOFP &. 81 (CSN EN ISO 11369)
terbuthylazin-desethyl <0,010 pg/t max. 0.1 | NMH | vyhovuje | SOP & 81 (CSN EN ISO 11368)
acetochlor+alachlor <0,010 gl max. 0.1 | NMH | vyhovuje SOP & 81 (CSN EN ISO 11368)
pesticidni latky celkem 0.0100 pg/l max. 0,5 | NMH | vwhovuje SOP &.54, SOP €.81 (CSN EN 180
6468, CSN EN 1SO 11369)
lycyklické a cké uhlov PAU)
Stanoveni Zjisténa |Nejistota| Jednotky| Limit Typ | Vyrok Zpracovano dle metod Pozn.
hodnota | * . limitu_ o shodé (Zdroj)
benzo(ajpyren <0,001 wg/l max. 0,01 | NMH | vyhovuje SOP &. 80 (CSN 75 7554, CSN EN
ISO 17893). F
benzo(b)flucranthen <0,001 w/l SOP &. 80 (CSN 75 7554, CSN EN
ISO 17983), F
benzo(kjfiuoranthen <0,001 pg/! SOP & 80 (CSN 75 7554, CSN EN
IS0 17993)
indeno(1,2,3cd)pyren <0,001 Ho/ SOP &, 80 (SSN 75 7554, CSN EN
ISO 17993), F
benzo(g.h.ijperylen <0,001 wg/l SOP & 80 (CSN 75 7554, CSN EN
ISO 17893}, F
fluoranthen 0,006| 20% ug/l SOP &. 80 (CSN 75 7554, CSN EN
IS0 17893), F
suma PAU 0,000 wgh max. 0.1 | NMH | vyhovuje SOP &.80 (CSN 757564, CSN EN
ISO 17993). F
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Odbér vzorku byl proveden akreditované v souladu s dokumentem DSPK, C.30, SOP pro odbér vzorki pitnych vod a vod
pouzivanych kK jejich vyrobé.

* - Vysledky zkoudek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozdifend nejistota s koeficientem rozsifeni k =2

s intervalem spolehlivosti s pravd&podobnosti pfiblizné 95%. Uvedena nejistota mé&feni zahrnuje nejistotu odbéru vzorku

provedeného vzorkafem nebo zakaznikem podle postuptli laboratofe. Nejistota se nevztahuje na vysledky mensi nez mez

stanovitelnosti a vysledky, které nejsou hodnotiteiné.

Pokud je ve vzorku stanoven poéet mikroorganismi mensi nez 10 KTJ/ a nebo jedinc, nejistota se neuvadi.

**  Hodnoty uvedené v tabuice vysiedk( v kolonce limit jsou limity pozadované Viyhl. MZd €. 252/2004 Sb., v platném
znéni; rozhodovaci pravidlo je popsano v DSPK, C.40

+ Stanoveni je mimo rozsah akreditace.

# Stanoveni bylo provedeno v terénu v prub&hu odbéru vzorku.

Zkratky: SOP - standardni operaéni postup
MH - mezni hodnota
NMH - nejvy3§i mezni hodnota
DH - doporugena hodnota
AN - aktualizovana norma - laboratof je zplisobila aktualizovat normativni dokumenty identifikujici zkuebni postupy
F - u ukazatele byl uplatnén flexibilni rozsah akreditace

Vysledky zkoudek se vztahuji ke zkousenému vzorku.
Bez pisemného souhlasu zkudebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
Na pozadani laboratof poskytne daje o pouzité metodé a pouZitych méfidlech, pfipadné jejich kalibracich.

Kladno, 20.5.2021

Konec vysledkové &asti protokoiu
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