.57 i Stfedoceské
“eiiee vodarny

Misto provedeni zkouéek:

Stredoceskeé vodarny, a.s.

Utvar laboratafi pitnych a odpadnich vod
U Vodojemu 3085, 272 8C Kladno
E-mail. info@svas.cz { Www svas oz
IC: 26196520 / DIC: CZ26196520

Laboeratof pitnych vod, U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, tel.: 312 812 130 - 2

Zkusebni laborator akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, o p.s. pod ¢.1429 podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Protokol o zkousce ¢.

Obec Lhofa
Boleslavska 47

277 14 Lhota

Vzorek Cislo: 1267/1/2022

Druh vzorku:
Odbér dne: 9.5.2022
Méfeni zahajeno dne:
Identifikace mista odbéru
Obec: Lhota

Ulice a &p:

Misto odbéru;

zakladni chemie

voda pitna

9.5.2022

Boleslavska 47
Lhota u Dfis, vodarna, odtok

Qdbér proved!:

Pfijem proved!:
Méfeni ukonteno dne: 19.5.2022

548/1/2022

laborator

Stanoveni Zjisténa |Nejistota Jednotky | Limit | Typ | Vyrok Zpracovano die metod Poznﬁi
nodnota = s limitu | 0 shodé (Zdraj)
amenng ionty <0,05 mg/l max. 0,50 | MH vyhovuje SOF & 16 (CSN ISO 7150-1)
barva <5 mg/l Pt ~max. 20 |[MH | vyhovuje SOR & 10 (CSN EN 130 7887)
bér 0,108| 25% ma/l max. 1,0 [NMH | vyhovuje SOP & 28 (ESN IS0 8380)
| bromiénany <1,00 ug/| max. 10 |NMH | vyhovuje SOP & 86 (CSN EN 130 10304-7
| €SN EN ISO 10304-4, 5N EN 1SO
| | i 15051
dusiénany 1,3? 10 % mag/| max. 50 | NWMH | wyhovuje SOP ¢ 86 (CSN EN 150 10304-1; |
' CSN EN ISC 10304-4; CSN EN 1SO
15061)
dusitany <0,05 mg/| max. 0,50 |NMH | vyhovuje SOP ¢. 85 (CSN EN IS0 10304-1;
CSM EN 150 10304-4; (SN EN 150
|- +5061) - -
fluoridy 0.13| 15% mg/| max. 1,5 | NMH I vyhovuje SOP & B8 (CSN EN IST 10204-1;
(SN EN ISO 10304-¢; CSN EN IS0
¥ 15061) |
hlinik <0,02 ma/l max. 0,20 |MH | vyhovuje S0P ¢ 22 (ESN 130 10566) |
hoitik 81| 10% mg/l min 10 |MH | nevyhovuje |ScPé 35 (BSN 150 7980) |
chlor aktivni volny 028 5% mafl max. 030 MH | vyhovuje SCP & 28 (CSNEN 15D 7393-2; #
_ | Maved firmy Hach)
chloretnany 593 15% ugll max. 200  NMH | vyhovuje | SOP ¢ 88 (CSN EN iSO 10302-1;
CSN EN ISO 10304-4; CSN EN IS
: 15081)
chloridy 324 10% mg/l max. 100 | MH | vyhavuje SQP & 86 (GSN EN IS0 10304-1;
€SN EN IS0 10304-4: CSN EN ISC
_ N 15081)
chloritany <10 pall max. 200 | NMH | vyhovuje SOP & 86 (CSN EN I1SO 10304-1;
CSN EN IS0 10304-4;, SN EN 130
150561)
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zakladni chemie

Stanoveni Zjisténa |Nejistota| Jednotky | Limit Typ | Vyrok Zpracovano dle metod Pozn
hodnota * i limitu| o shodé (Zdroj)
CHSK-Mn 1,2] 20 % mg/I max. 3,0 | MH | vyhovuje SOP & 27 (CSN EN ISO 8467)
chut pfijatelna pfijatelna | MH vyhovuje SOP &. 7 (ESN EN 1622; SN 75 7340)
konduktivita (25°C) 61,6 5% mS/m max. 125 | MH vyhovuje SOP &. 12 (CSN EN 27888)
kyanidy veskeré <0,005 mg/| max. 0,05 | NMH | vyhovuje SOP &. 58 (CSN 75 7415)
mangan 0,004|- 15% mg/| max. 0,050 | MH vyhovuje SOP &. 72 (CSN EN ISO 15586)
pach pfijatelny prijatelny | MH vyhovuje SOP &. 7 (CSN EN 1622; CSN 75 7340)
pH 7.4 0,2 - 65-95 | MH vyhovuje SOP &. 13 (ESN IS0 10523)
sirany 113| 10% mg/l max. 250 [ MH | vyhovuje SOP &. 86 (CSN EN ISO 10304-1;
CSN EN ISO 10304-4; CSN EN ISO
15061)
sodik 13,1 10 % mg/| max. 200 | MH vyhovuje SOP &. 36 (CSN ISO 9964-1)
suma Ca a Mg 13,4 10% °N 11,2-19,6 |DH SOP &. 66 (CSN EN ISO 14911)
suma vapniku a hoféiku 241 10% mmol/| 2,0-35 |DH SOP &. 66 (CSN EN ISO 14911)
vypoctem
suma CLO2+CLO3 59,3 ug/l max. 200 [ NMH | vyhovuje SOP ¢&. 86 (CSN EN SO 10304-1;
CSN EN ISO 10304-4; CSN EN ISO
15061)
teplota 8,6 0,6 °C 8-12 |DH SOP & 21 (CSN 75 7342) #
celkovy organicky uhlik 204 20% ma/l max. 50 | MH vyhovuje SOP &.74 (CSN EN 1484; Navod firmy
Hach)
vapnik 848 10% mg/| min.30 | MH vyhovuje SOP &. 36 (CSN ISO 7980)
zakal <0,50 ZFn max. 5 | MH vyhovuije SOP &. 11 (CSN EN IS0 7027-1)
Zelezo 0,033 20% mg/| max. 0,20 [ MH vyhovuje SOP &. 14 (CSN IS0 6332)
biologie
Stanoveni Zjisténa |Nejistota| Jednotky | Limit Typ | Vyrok Zpracovano dle metod Pozn.
hodnota i o limitu | o shodé (Zdroj)
abioseston 1 % max. 10 | MH vyhovuje SOP & 35 B (CSN 75 7713)
mrtvé organismy 0 jedinci/ml SOP &. 35 A (CSN 75 7712)
pocet organismu 0 jedinci/ml max. 50 | MH vyhovuije SOP &. 35 A (CSN 75 7712)
Zivé organismy 0 jedinci/ml max. 0 | MH vyhovuje SOP &.35 A (CSN 75 7712)
mikrobiologie
Stanoveni Zjisténa |Nejistota| Jednotky | Limit Typ | Vyrok Zpracovano dle metod Pozn.
hodnota i - limitu | o shodé (Zdroj)
intestinalni enterokoky 0 KTJ/100ml max. 0 | NMH | vyhovuje SOP &. 32 (CSN EN ISO 7899-2)
Escherichia coli 0 KTJ/100ml max. 0 | NMH | vyhovuje SOP ¢&. 30 (CSN EN ISO $308-1)
koliformni bakterie 0 KTJ/100ml max. 0 | MH vyhovuje SOP &. 30 (CSN EN ISO 9308-1)
pocty kolonii pfi 22°C 0 KTJ/Aml max. 200 | MH vyhovuje SOP &. 52 (CSN EN ISO 6222)
pocty kolonii pfi 36°C 0 KTJ/1ml max. 40 | MH vyhovuje SOP &. 52 (ESN EN IS0 6222)
specifické anorg. latky
Stanoveni Zjisténa |Nejistota| Jednotky | Limit Typ | Vyrok Zpracovano dle metod Pozn.
hodnota * g limitu | o shodé (Zdroj)
antimon <1 ug/l max. 5,0 [ NMH | vyhovuje SOP & 72 (CSN EN ISO 15586)
arsen <1 ua/l max. 10 | NMH | vyhovuje SOP &.72 (SN EN ISO 15586)
beryllium <0,10 ug/l max. 2,0 | NMH | vyvhovuje SOP &.72 (CSN EN ISO 15586)
chrom <0,5 ug/l max. 50 | NMH | vyhovuje SOP &.72 (CSN EN ISO 15586)
kadmium <0,10 ua/l max. 50 | NMH | vyhovuje SOP &.72 (CSN EN ISO 15586)
méd' 28| 15% ug/l max. 1000 | NMH | vyhovuje SOP &.72 (ESN EN ISO 15586)
nikl <1,0 g/l max. 20 | NMH | vyhovuje SOP &. 72 (CSN EN ISO 15586)
olovo <1.0 ug/l max. 10 | NMH | vyhovuje SOP &.72 (ESN EN ISO 15586)
rtut’ <0,25 ug/l max. 1 [NMH | vyhovuje SOP & 67 (EPA 245.1; CSN EN ISO
12846; CSN EN I1SO 15587-2; CSN EN
16175-1)
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specifické anorg. latky

Stanoveni Zjisténa |Nejistota| Jednotky | Limit Typ | Vyrok Zpracovano dle metod Pozn.
hodnota . ** limitu | o shodé (Zdroj)
selen 1,13 20% ug/l max. 10 | NMH | vyhovuje SOP & 72 (CSN EN ISO 15586)

tékavé organickeé latky (TOL)

Stanoveni Zjisténa |Nejistota| Jednotky | Limit Typ | Vyrok Zpracovano dle metod Pozn.
hodnota | - * - limitu| o shodé (Zdroj)
chloroform <1,0 ug/l max. 30 | MH vyhovuje SOP & 51 (GSN EN 1SO 10301)
bromdichlormetan <1,0 ug/l SOP & 51 (CSN EN IS0 10301)
dibromchlormetan <1,0 pa/l SOP & 51 (CSN EN 1SO 10301)
bromoform <1,0 ug/l SOP & 51 (CSN EN ISO 10301)
suma THM 0,0 o/l max. 100 | NMH | vyhovuje SOP €. 51 (CSN EN SO 10301)
vinylchlorid <0,1 ug/l max. 0,5 | NMH | vyhovuje SOP & 51 (CSN EN ISO 10301)
1,2-dichlorethan <0,1 ug/l max. 3,0 | NMH | vyhovuje SOP & 51 (CSN EN SO 10301)
benzen <0,10 ug/l max. 1,0 | NMH | vyhovuje SOP & 51 (CSN EN ISO 10301)
trichlorethen <0,10 ua/l max. 10 | NMH | vyhovuje SOP &. 51 (CSN EN ISO 10301)
tetrachlorethen <0,1 ua/l max. 10 | NMH | vyhovuje SOP & 51 (CSN EN I1SO 10301)

pesticidni latky

Stanoveni Zjistena |Nejistota| Jednotky | Limit Typ | Vyrok Zpracovano dle metod Pozn.
hodnota * AR limitu | 0 shodé (Zdroj)

desethylatrazin <0,010 ug/l max. 0,1 [ NMH | vyhovuje SOP & 81 (CSN EN ISO 11369)
simazin <0,010 ug/l max. 0,1 | NMH | vyhovuje SOP &.81 (CSN EN ISO 11369)
atrazin <0,010 pg/l max. 0,1 [ NMH | vyhovuje SOP & 81 (CSN EN ISO 11369)
propazin <0,010 ug/l max. 0,1 | NMH | vyhovuje SOP &. 81 (CSN EN ISO 11369)
terbuthylazin <0,010 pg/l max. 0,1 | NMH | vyhovuje SOP &. 81 (CSN EN ISO 11369)
cyanazin 0,013 20% ug/l max. 0,1 | NMH | vyhovuje SOP & 81 (CSN EN ISO 11389)
hexazinon <0,010 yg/l max. 0,1 | NMH | vyhovuje SOP & 81 (CSN EN ISO 11369)
metazachlor <0,010 ug/l max. 0,1 | NMH | vyhovuje SOP & 81 (GSN EN SO 11369)
prometryn <0,010 ug/l max. 0,1 | NMH | vyhovuje SOP & 81 (CSN EN ISO 11369)
metolachlor <0,010 g/l max. 0,1 | NMH | vyhovuje SOP &. 81 (CSN EN IS0 11369)
terbuthylazin-desethyl <0,010 ug/l max. 0,1 | NMH [ vyhovuje SOP &. 81 (CSN EN IS0 11369)
acetochlor+alachlor 0,015 20% ug/l max. 0,1 | NMH | vyhovuje SOP & 81 (CSN EN ISO 11369)
pesticidni latky celkem 0,0130 pg/l max. 0,5 | NMH | vyhovuje SOP &.54, SOP ¢.81 (CSN EN ISO

6468, CSN EN 1SO 11369)

_polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU)

Stanoveni Zjisténa |Nejistota| Jednotky | Limit Typ | Vyrok Zpracovano dle metod Pozn.
hodnota * e limitu| o shodé (Zdroj)
benzo(a)pyren <0,001 pg/l max. 0,01 | NMH | vyhovuje SOP & 80 (CSN 75 7554, CSN EN
ISO 17993)
benzo(b)fluoranthen <0,001 ug/l SOP ¢&. 80 (CSN 75 7554, CSN EN
ISO 17993)
benzo(k)fluoranthen <0,001 ug/l SOP &. 80 (CSN 75 7554, CSN EN
ISO 17993)
indeno(1,2,3cd)pyren <0,001 pg/l SOP &. 80 (CSN 75 7554, CSN EN
ISO 17993)
benzo(g,h,i)perylen <0,001 g/l SOP &. 80 (CSN 75 7554, CSN EN
ISO 17993)
fluoranthen 0,005| 20% g/l SOP &. 80 (CSN 75 7554, CSN EN
ISO 17993)
suma PAU 0,000 ug/l max. 0,1 | NMH [ vyhovuje SOP ¢. 80 (CSN 75 7554, CSN EN
ISO 17993)
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Mikroskopickym rozborem byla zjisténa pfitomnast zbytkd rostlinnych pletiv a pylovych zm.

Odoér vzorku byl proveden akreditované v souladu s dokumentem DSPK, C.30, SOP pro odbér vzork( pitnych vod a vod
pouzivanych k jejich vyrobé.

* - Mysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadrenou jako rozsifena nejistota s koeficientem rozsifeni k = 2

s intervalem spolehlivosti s pravdépodobnosti priblizng 95 %,

Uvedena nejistota méfeni zahrnuje prispévek odbéru vzorku.

Nejistota se nevziahuje na vysledky mensi nez mez stanovitelnosti a vysledky, které nejsou hodnotitelné.

Pokud je ve vzarku stanoven pocet mikraorganismi mensi nez 10 KTJ (MPN) a nebo pocet 10 jedincl, nejistota se neuvadi.
Nejistota mé&feni neni zohlednéna pfi hodnocani spinéni pozadavka legislativy.

** Hodnoty uvedené v tabulce vysledkd v kelonce limit jsou limity poZzadované Vyhlaskou &. 252/2004 Sh.

# Stanoveni provedeno v mist& odbéru vzorku.

Zkratky: SOP - standardni operaéni postup
MH - mezni hadnota
NMH - nejvy&si mezni hodnota
DH - doperucena hodnota
AN - aktualizovana norma - laborator je zplsobild aktualizovat normativni dokumenty identifikujici zkuekni postupy
F - u ukazatele byl uplatnén flexibilni rozsah akreditace

Vysledky zkoudek se vztahuji pouze ke zkougenému vzorku.
Bez pisemného souhlasu zku$ebn' laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
Na pozadani laboratof poskytne Gdaje o pouZité metodé a pouzitych méfidlech, pripadné jejich kei!_igraci[:h.

Kladno, 19.5.2022

Konec vysledkové ¢asti protokolu
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